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Prirucnik za postavljanje

Split sustav za klimatizaciju
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1 O dokumentaciji

1.1 O ovom dokumentu

INFORMACIJE

Provjerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite
galje da je Cuva za buduéu upotrebu.

Ciljana publika
Ovlasteni instalateri

INFORMACIJE

Ovaj je uredaj namijenjen za upotrebu od strane stru¢njaka
ili obu€enih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na
poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne i
privatne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet

obuhvaca:
= Opce mjere opreza:
= Sigurnosne upute koje MORATE procitati prije postavljanja

= Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)

= Priruénik za postavljanje unutarnje jedinice:
= Upute za postavljanje
= Format: Papir (u kutiji unutarnje jedinice)
= Referentni vodic za instalatera:
= Priprema za instaliranje, dobre prakse, referentni podaci,...

= Format: Digitalne datoteke na http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Najnovije revizije prilozene dokumentacije mozete pronac¢i na
regionalnim internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatraziti od
trgovca.

Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali
jezici su prijevodi.
Tehnicko-inzinjerski podaci

= Podset najnovijih tehnickih podataka dostupan je na regionalnim
Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).

= Potpuni set najnovijih tehni¢kih podataka dostupan je na Daikin
extranetu (potrebna autentikacija).

2 O pakiranju

21 Unutarnja jedinica

UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo R32 (ako je primijenjeno) u ovoj
jedinici je blago zapaljivo. O tipu rashladnog sredstva koje
se koristi procitajte u priruniku vanjske jedinice.

211 Za uklanjanje dodatnog pribora s
unutarnje jedinice

a b c d e f g
1% 1% 1% 8x 24x 1x |2x
h i i k I
2% 1% 1% 6%

o ——

o ——-]

a——=

Priruénik za postavljanje
Priruénik za rukovanje

Opce mjere opreza

Podloske za obujmicu ovjesa
Vijci za prirubnice kanala

Metalna obujmica

Obloga za brtvljenje: mala i velika
Crijevo za kondenzat

Materijal za brtvljenje

Izolacija: Mala (cijev za tekucinu)
Izolacija: Velika (cijev za plin)
Vezice

Podloska za plo¢u za uévr§éivanje
Filtar za zrak

a
b
c
d
e
f
g9
h
i
i
k
I
m
n

Priruénik za postavljanje
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3 O jedinicama i opcijama

3 O jedinicama i opcijama

3.1 Raspored sustava

Unutarnja jedinica

Vanijska jedinica

Korisni¢ko sucelje

Usis zraka

I1zlazni zrak

Cijev za rashladno sredstvo + kabel za povezivanje
jedinica

Cijev za kondenzat

Uzemljenje

-0 Q0T

SQ

4 Priprema

4.1 Priprema mjesta ugradnje

= Osigurajte dovoljno prostora oko uredaja za servisiranje i strujanje
zraka.

= Odaberite mjesto za instaliranje s dovoljno prostora za donoSenje
i odnosenje jedinice s mjesta.

A UPOZORENJE
NEMOJTE postavljati klima uredaj na mjestu gdje postoji
opasnost od ispustanja zapaljivih plinova. Ako plin izlazi i
ostaje oko klima uredaja, moze buknuti pozar.

411 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje
jedinice

INFORMACIJE

Razina tlaka zvuka je niza od 70 dBA.

= Za postavljanje upotrijebite svornjake za vjesSanje.

= Udaljenosti. Imajte na umu slijedece zahtjeve:

A\

|
ﬂ
q
200
e: 2240

=20
A |
=400
7
[+
W%
d (mm)

A Minimalna udaljenost od poda:

2,7 m kako bi se izbjeglo slu¢ajno dodirivanje.

2.5 m u slu€aju da je ventilator pokriven (npr. spustenim
stropom, resetkom, ...)

Upravljacka kutija

Prostor za odrzavanje

Strop

Povrsina poda

|1zaberite dimenziju tako da se zajamci pad od najmanje
1/100

®Q0TO

5 Instalacija

5.1 Montaza unutarnje jedinice

51.1 Smjernice kod postavljanja unutarnje
jedinice

INFORMACIJE

Dodatna opcijska prema. Prilikom postavljanja dodatne
opreme procitajte priruénik za postavljanje dodatne
opreme. Ovisno o uvjetima na licu mjesta, mozda ¢ée biti
jednostavnije najprije postaviti dodatnu opremu.

= Cvrstoéa stropa. Provjerite je li strop dovoljno &vrst da podnese
tezinu jedinice. Ako postoji opasnost, pojaCajte strop prije
postavljanja uredaja.

= Za postojece stropove, koristite sidra.

= Za nove stropove,upotrijebite udubljene umetke, udubljena
sidra ili druge dijelove u lokalnoj nabavi.

= Svornjaci za vjeSanje. Za postavljanje upotrijebite svornjake za
vjeSanje W3/8 M10. Nataknite kutnik za vjeSanje na svornjak za
vjeSanje. Dobro ju ulvrstite pomocéu matice i podloSke s donje i
gornje strane kutnika za vjesSanje.

S N

= Dimenzije otvora na stropu. Sa sigurno$¢u utvrdite da je stropni
otvor unutar slijedecih granica:

FDXM25~60F3V1B(9)
Split sustav za klimatizaciju
4P472267-1B — 2018.07
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5 Instalacija

a Ulaz zraka

A ATk i b Izlaz zraka
¢ Usisni poklopac
5 Postavite filtar za zrak (pribor) pritiskanjem kop¢i prema dolje (2
kopcCe za tip 25+35, 3 kopcCe za tip 50+60).
strazniji usis usis odozdo
2 P
A7
f—|
|
| 50 d
620 = Postavite jedinicu privremeno.
Klasa A (mm) B (mm) 6 Nataknite kutnik za vjeSanje na svornjak za vjeSanje.
EDXM25+35 740 790 7 Dobro uévrstite jedinicu.
FDXM50+60 1140 1190 = Vodoravno. Pomocu klasi¢ne libele ili plasti¢nog crijeva s vodom

provijerite je li jedinica nivelirana na sva Cetiri kuta.
a1l Matica (lokalna nabava)
a2 Dvostruka matica (nije u isporuci)
b Podloska (pribor)
c Kutnik za vjeSanje
d Upravljacka kutija
Razmak ovjesnih svornjaka
Dimenzije jedinice

-

= Vanjski staticki tlak. Pogledajte tehniCku dokumentaciju da se ne

premasi raspon vanjskog statickog tlaka jedinice. a Libela .
b Plasti¢no crijevo

= Otvor na stropu. (Strop s otvorom za postavljanje) 8 Stegnite gornju maticu

1 Provedite sve cijevi i ozi¢enje kroz rupe na jedinici.
. . . . OBAVIJEST

2 Sa sigurnoscu utvrdite da je strop vodoravan. @

NEMOJTE postaviti jedinicu nagnuto. Moguéa posljedica:

Ako je jedinica nagnuta u smjeru toka kondenzata (strana

s odvodnim cijevima je podignuta), prekida¢ s plovkom

mozda nece ispravno raditi i prouzrocit ¢e kapanje vode.

= Primjer postavljanja:

51.2 Smjernice kod postavljanja kanala

a Sidreni svornjak
b Stropna plo¢a A UPOZORENJE
¢ Dugacka matica ili navojna ¢ahura X e . L.
d  Ovjesni svornjak Ako su jedna ili viSe prostorija povezane s jedinicom putem
e Unutarnja jedinica sustava kanala sa sigurnoscu utvrdite:
= Postavite usisni poklopac i filtar za zrak (pribor) U slucaju = da nema ukljuenih izvora paljenja (primjer: otvoreni
donjeg usisa: plamen, ukljueni plinski uredaj ili ukljueni elektricni
3 Uklonite usisni poklopac. grija¢) u sluc¢aju da je povrSina poda manja od A,

navedene u odjeljku Opc¢e mjere opreza;

= da nema pomocnih uredaja, koji mogu biti potencijalni
izvor paljenja, instaliranih u kanalima (primjer: vrele
povrsSine s temperaturom veéom od 700°C i elektricni
rasklopni uredaiji);

= da postoje samo pomocni uredaji koje je proizvodac
odobrio za upotrebu u kanalima.

A UPOZORENJE

NEMOJTE u kanale ugraditi uklju¢ene izvore paljenja
(primjer: otvoreni plamen, ukljuéeni plinski uredaj ili
ukljuceni elektricni grijac).

Kanale treba nabaviti lokalno.

= Strana ulaza zraka. Spojite kanal i prirubnicu na strani usisa
(lokalna nabava). Za spajanje prirubnice upotrijebite 7 vijaka iz
pribora.

Prirugnik za postavljanje DAIKIN FDXM25~60F3V1B(9)
6 Split sustav za klimatizaciju
4P472267-1B — 2018.07



5 Instalacija

Efﬁ'v
PR

d e e d

Vijci za spajanje (pribor)
Prirubnica (lokalna nabava)
Glavna jedinica

Izolacija (lokalna nabava)

e Aluminijska traka (lokalna nabava)

0T

= Filtar. Svakako unutar prolaza za zrak na usisnoj strani postavite
filtar za zrak. Upotrijebite filtar sa sposobno$¢u sakupljanja
prasine od 250% (po gravimetrijskoj metodi). Isporuceni filtar se
ne upotrebljava, ako je usisni kanal pricvrscen.

= Strana izlaza zraka. Spojite kanal u skladu s unutarnjom
dimenzijom prirubnice na izlaznoj strani.

* Propustanje zraka. Omotajte aluminijsku traku oko spoja
prirubnice na usisnoj strani i kanala. Pazite da ni na jednom od
spojeva ne izlazi zrak.

= lzolacija. lIzolirajte kanal da se sprijeCi stvaranje kondenzata.
Upotrijebite staklenu vunu ili polietilensku pjenu debljine 25 mm.

5.1.3 Smijernice pri postavljanju odvodnog
cjevovoda

Opc¢e smjernice

= Crpka za kondenzat. Za ovaj "tip visokog dizanja", zvuk odvodnje
¢e biti tiSi kada se crpka za kondenzat postavi vise. Preporu¢ena
visina je 300 mm.

= Duljina cijevi. Neka cjevovod bude $to je moguce kraci.

= Dimenzija cijevi. Dimenzije cijevi moraju biti jednake ili vece od
dimenzija spojne cijevi (vinilna cijev nazivhog promjera 20 mm i
vanjskog promjera 26 mm).

= Pad nagiba. Sa sigurnoscu utvrdite da cijevi imaju pad (najmanje
1/100) da se sprije€i zarobljavanje zraka u cijevima. Koristite
ovjesne Sipke (konzole) kao $to je prikazano.

C 2

a Ovjesna Sipka
O Dopusteno
X Nije dopusteno

= Kondenzacija. Poduzmite mjere protiv kondenzacije. l|zolirajte
sve cijevi za odvod kondenzata unutar zgrade.

Za prikljuéivanje cjevovoda za kondenzat na
unutarnju jedinicu

@ OBAVIJEST

Nepravilno spajanje odvodne cijevi moze uzrokovati
curenja i oStecenje mjesta instalacije i okoline.

1 Crijevo za odvod navucite S$to je dalje moguce vise preko
odvodne cijevi.

2 Stezite metalnu obujmicu sve dok glava vijka ne bude manje od

5 Omotajte veliku brtvenu oblogu (= izolacija) oko metalne
obujmice i crijeva za odvod kondenzata i ucvrstite ih kabelskim
vezicama.

6 Spajanje cijevi za kondenzat na odvodno crijevo.

Spoj odvodne cijevi (pricvr§éene na jedinicu)
Crijevo za kondenzat (pribor)

Metalna obujmica (pribor)

Siroka podlozna brtva (pribor)

Izolacija (cijevi za kondenzat) (pribor)
Cjevovod kondenzata (nije u isporuci)

@ OBAVIJEST

= NEMOJTE vaditi ¢ep sa cijevi za odvod kondenzata.
Voda bi mogla procuriti.

-0 Q0T O

= Odvod se koristi samo za ispustanje vode ako se prije
odrzavanja ne upotrijebi crpka.

= Cep izljeva stavijajte i vadite paZljivo. Pretjerana sila
moze izobliciti izljevni prikljucak i izljevnu pliticu.

lzvlaenje cepa.

= NEMOJTE pomicati ¢ep gore-dolje.

Umetanje ¢epa.

= Namjestite Cep i ugurajte ga pomocu kriznog odvijaca.

a Ispusnicep
b Krizni odvija¢

Za provjeru curenja vode

Postepeno dodajte priblizno 1 | vode u pliticu za kondenzat i
provjerite da nema curenja.

4 mm od obujmice. a
3 Provjeravajte da nema curenja vode (vidi "Za provjeru curenja
vode" na stranici 7).
b
4 Postavite dijelove za izolaciju (cijevi za kondenzat).
d e
c
FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN Prirugnik za postavljanje
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5 Instalacija

I1zlaz zraka

Prijenosna pumpa

Kanta

Cijevi za rashladno sredstvo
Izljev kondenzata

®Q0TQ

5.2 Priklju¢ivanje cjevovoda

rashladnog sredstva

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

5.21 Za priklju¢ivanje cjevovoda rashladnog

sredstva na unutarnju jedinicu

A OPREZ

PolozZite cijev rashladnog sredstava ili komponente na
mjesto gdje nije vjerojatno da ¢e biti izloZeni bilo ¢emu Sto
bi uzrokovalo koroziju komponenti koje sadrze rashladno
sredstvo, osima ako su te komponente izradene od
materijala koji su sami po sebi otporni na koroziju ili su
primjereno zasti¢eni od korozije.

A UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo R32 (ako je primijenjeno) u ovoj
jedinici je blago zapaljivo. O tipu rashladnog sredstva koje
se koristi proc€itajte u priru¢niku vanjske jedinice.

Duljina cijevi. Neka cjevovod rashladnog sredstva bude S$to je
moguce kraci.

Spojevi 'holender’ maticom. Spajanje cjevovoda za rashladno
sredstvo koriStenjem 'holender’ spojeva.

Izolacija. Izolirajte cjevovod za rashladno sredstvo na unutarnjoj

jedinici kako slijedi:

Cjevovod plina
Cijev za tekucinu

w >

Izolacijski materijal (lokalna nabava)

Kabelska vezica (pribor)

Dijelovi izolacije: Veliki (cijev za plin), mali (cijev za
tekuéinu) (pribor)

Holender matica (pri¢vr§¢ena na jedinicu)

Spoj cijevi rashladnog sredstva (pri¢vr§¢en na jedinicu)
Jedinica

Obloge za brtvljenje: Srednja 1 (cijev za plin), srednja 2
(cijev za tekucinu) (pribor)

0O T o

Q 0 Q

Savove izolacijskih obloga okrenite prema gore.
Ugvrstite za osnovu jedinice.

Zategnite kabelske vezice na dijelovima izolacije.
Omotajte materijal za brtvljenje od dna jedinice do vrha
spoja 'holender' maticom.

BWON =

OBAVIJEST

Svakako izolirajte sav cjevovod rashladnog sredstva. Svaki
neoblozeni dio cijevi moze uzrokovati kondenzaciju.

5.2.2 Za provjeru curenja

@ OBAVIJEST

NE premasujte maksimalan radni tlak jedinice (pogledajte
“PS High” na nazivnoj plocici jedinice).

@ OBAVIJEST

Uvjerite se da je upotrijebljena ispitna sapunica nabavljena
od VaSeg dobavljata opreme. Nemojte upotrebljavati
obi¢nu vodenu sapunicu jer moze uzrokovati pucanje
'holender' matice (vodena sapunica mozZe sadrzavati soli
koje upijaju vlagu koja ¢e se zalediti kada se cijev ohladi),
i/ili dovesti do korozije 'holender' spojeva (u vodi sapunice
moze biti amonijaka koji uzrokuje nagrizanje izmedu
mjedene matice i proSirenja bakarne cijevi).

1 Napunite sustav dusikom do tlaka na manometru od najmanje
200 kPa (2 bar). Preporucuje se stavljanje pod pritisak od
3000 kPa (30 bar) radi otkrivanja malih pukotina.

2 Provjerite postoji li curenje primjenom otopine za test
mjehuri¢ima na sve spojeve.

3 Ispustite sav dusik.

5.3 Spajanje elektricnog ozi¢enja

é OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA
SMRTNIM POSLJEDICAMA

A UPOZORENJE

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte visezilni
kabel.

A UPOZORENJE

Ako je ostecen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti
proizvodac, njegov ovlasteni servis ili sli¢ne struéne osobe
kako bi se izbjegle opasnosti.

5.3.1 Za spajanje elektri€nog ozi€enja unutarnje
jedinice
Vazno je drzati vodove elektricnog napajanja i prijenosa odvojene

jedne od drugih. Da se izbjegnu elektricne smetnje razmak izmedu
tih ozi¢enja treba UVIJEK biti najmanje 50 mm.

0 OBAVIJEST

Svakako pazite da vod napajanja i vod prijenosa drzite
odvojene jedan od drugog. Vod prijenosa i vod elektricnog
napajanja smiju se krizati, ali NE smiju i¢i paralelno.

1 Uklonite servisni poklopac.

@ ac @ d b

w5

Izvan jedinice

Unutar jedinice

Poklopac upravljacke kutije

Spoj kabela za meduvezu (ukljuujuéi uzemljenje)
Elektricka shema

Spoj kabela korisni¢kog sucelja

Materijal za brtvljenje (pribor)

Otvor za kabele

Zica

Q@ s0000To 0>

2 Kabel korisnickog suéelja: Provedite kabel kroz okvir, spojite
kabel na redne stezaljke i uévrstite ga kabelskim vezicama.

3 Kabel za meduvezu (unutarnja—vanjska): Polozite kabel kroz
okvir, spojite kabel na redne stezalijke (pazite da se brojevi
podudaraju s brojevima na vanjskoj jedinici i spojite vodi¢
uzemljenja) i uévrstite ga kabelskim vezicama.

Priruénik za postavljanje
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6 Pustanje u pogon

4 Omotajte kabele materijalom za brtvljenje (pribor) da se sprijeci
ulazak vode u uredaj. Zabrtvite sve procjepe da se sprijeCi
ulazak malih zivotinja u sustav.

A UPOZORENJE

Poduzmite odgovarajuée mjere kako jedinica ne bi postala
skloniSte malim Zivotinjama. U kontaktu s elektricnim
dijelovima male zivotinje mogu izazvati neispravnosti u
radu, pojavu dima ili vatre.

6.1 Kontrolni popis prije pustanja u
pogon
Nakon postavljanja jedinice, najprije provjerite slijedece stavke.

Nakon provedbe svih donjih provjera, jedinca se MORA zatvoriti i
TEK TADA se mozZe ukljuditi napajanje jedinice.

T

| |

c b~
Unutarnja tiskana plocica (SKLOP)

Ozi¢enje napajanja i vod uzemljenja

Prijenosno ozi¢enje i ozi¢enje korisnickog sucelja
Obujmice

Nije dopusteno

Dopusteno

OXooo >

5 Ponovo udvrstite servisni poklopac.

e

Kabel za meduvezu

Kabel elektricnog napajanja
Strujni zastitni prekida¢ - FID
Osigura¢

Korisni¢ko sucelje

®OQ 0T O

5.3.2 Specifikacije standardnih komponenti
ozi€enja

Komponenta Karakteristike

Kabel za meduvezu
(unutarnja<>vanjska)

Minimalni presjek kabela
2,5 mm?i primjenjivo za
230V

Kabel korisnickog sucelja Oblozeni plastiéni prikljucni
kabeli presjeka 0,75 do
1,25 mm? ili gajtani (2-zilni)

Maksimum 500 m

6 Pustanje u pogon

OBAVIJEST

NIKADA ne upotrebljavajte jedinicu bez termistora ifili
senzora tlaka / tlacnih sklopki. U suprotnom bi moglo doci
do pregaranja kompresora.

] Procitajte  cjelovite upute za postavljanje koje su
navedene u referentnom vodicu za instalatera.

] Unutarnje jedinice su pravilno je postavljene.

] U slu€aju upotrebe bezi€nog korisnickog sucelja:
Instalirana je ukrasna plo¢a unutrasnje jedinice s
infracrvenim prijemnikom.

] Vanjska jedinica pravilno je postavljena.

] NEMA nedostajucih ili zamijenjenih faza.

] Sustav je pravilno uzemljen i terminali uzemljenja su
zategnuti.

(] Osiguradi ili lokalno postavljeni zastitni uredaji postavljaju
se u skladu su s ovim dokumentom i NE smiju biti
premosteni.

(] Napon napajanja mora odgovarati naponu na
identifikacijskoj naljepnici uredaja.

] NEMA olabavljenih spojeva niti oStecenih elektri¢nih
dijelova u razvodnoj kutiji.

] Otpor izolacije kompresora je u redu.

O] NEMA ostecenih dijelova niti priklijestenih cijevi unutar
unutarnje i vanjske jedinice.

(] Rashladno sredstvo NE curi.

(] Postavljene su cijevi odgovarajuce veliine i cijevi su
pravilno izolirane.

] Zaporni ventili (plina i tekuéine) na vanjskoj jedinici
potpuno su otvoreni.

6.2 Izvodenje pokusnog rada

Ovaj zadatak je primjenjiv samo kada se koristi korisnicko sucelje
BRC1E52 ili BRC1E53. Kada se koristi bilo koje drugo sucelje,
pogledajte u servisni priru¢nik korisni¢kog sucelja.

@ OBAVIJEST

Nemoijte prekidati probni rad.

INFORMACIJE

Pozadinsko svjetlo. Za izvodenje postupka
UKLJUCIVANJA/ISKLJUCIVANJA na korisnigkom suéelju,
pozadinsko svjetlo ne treba svijetliti. Za svaki drugi
postupak, ono prvo treba biti upaljeno. Pozadinsko
osvijetljenje svijetli +30 sekundi kada pritisnete tipku.

1 Provedite uvodne korake.

# Akcija

1 Otvorite zaporni ventil tekucine (A) i zaporni ventil plina
(B) uklanjanjem kape s vretena i okretanjem imbus
klju€éem u smjeru suprotnom od kazaljke sata dok se
ne zaustavi.

FDXM25~60F3V1B(9)
Split sustav za klimatizaciju
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7 Odlaganje na otpad

#

Akcija

Kod greske

Moguéi uzrok

Zatvorite servisni poklopac da sprijecite elektriéni udar.

3 |Kako biste zastitili kompresor, obavezno ukljucite
napajanje 6 sati prije poCetka rada.

Nista nije prikazano

(trenutno podeSena
temperatura se ne

= OziCenje je otspojeno ili je nepravilno
(izmedu napajanja i vanjske jedinice,
izmedu vanjske i unutarnjih jedinica i
izmedu unutarnje jedinice i korisni¢kog

4 |Na korisnickom sugelju, podesite jedinicu na postupak prikazuje) sucelja)
hladenja. )
= Mozda je pregorio osigura¢ na tiskanoj
2 Pokrenite pokusni rad plo€ici vanjske ili unutarnje jedinice.
# Akcija Posljedica E3,E4ili L8 = Zaporni ventili su zatvoreni.
1 Idite na pocetni izbornik. = Zaprije€en je ulaz ili izlaz zraka.
Hladenje (pgina E7 Nedostaje faza u slucaju jedinica s
=Y trofaznim napajanjem.
7 28 o
Napomena: Rad nece biti mogu¢. Iskljucite
napajanje, ponovo provjerite ozZicenje i
2  |Drzite pritisnuto najmanje |Prikazuje se izbornik zamijenite mjesta dvjema od tri elektricne
4 sekunde. Servisne postavke. zice.
7 O L4 Zaprijecen je ulaz ili izlaz zraka.
uo Zaporni ventili su zatvoreni.
u2 = Postoji neravnoteza napona.
3 |Izaberite Testni rad. Servisne postavke 1/3 . . . e e
* Nedostaje faza u sluCaju jedinica s
7 N ol servier trofaznim napajanjem. Napomena: Rad
M\ - ol S, nece biti mogu¢. IskljuCite napajanje,
D ponovo provjerite ozZi¢enje i zamijenite
SSrova rostene : mjesta dvjema od tri elektriéne Zice.
4 |Pritisnite. Na pocéetnom izborniku se U4 ili UF Ozi¢enje medu jedinicama nije ispravno.
prikazuje Testni rad. UA Vanjska i unutarnja jedinica nisu

GD
AN 4SO

Hladenje

3 e
0o

Testni rad

kompatibilne.

7 Odlaganje na otpad

5 Pritisnite unutar
10 sekundi.

Pocinje pokusni rad.

3 Provjerite stanje rada kroz 3 minute.

4 Zaustavite pokusni rad.

@ OBAVIJEST

NEMOJTE pokuSati rastaviti sustav sami: rastavljanje
sustava za klimatizaciju, postupanje s rashladnim
sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti
provedeno u skladu s vazecim propisima. Uredaji se u
specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu
upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

# Akcija

Posljedica

4 sekunde.

GD
AT >

1 Drzite pritisnuto najmanje

Prikazuje se izbornik
Servisne postavke.

2 Izaberite Testni rad.

_Servisne postavke ______1/3
Kontakt serviser
Lista postavki
Zahtjev
Diferencijal min postavke
Grupna adresa
& Povrat Postavka s

3 Pritisnite.

(jC)
G\

Jedinica se vraca na
normalan rad i prikazuje se
pocetni izbornik.

6.3 Kodovi greSaka kod izvodenja

pokusnog rada

Ako instaliranje vanjske jedinice NIJE ispravno izvedeno, na
korisni¢kom sucelju se mogu prikazati slijedeci kodovi greSaka:

8 Tehnic€ki podaci

= Podset najnovijih tehnickih podataka dostupan je na regionalnim
Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).

= Potpuni set najnovijih tehnickih podataka dostupan je na Daikin
extranetu (potrebna autentikacija).

Priruénik za postavljanje
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8 Tehnic¢ki podaci

8.1 Elektricka shema

Unificirana legenda za elektricne sheme

naen

Za primijenjene dijelove i brojéane oznake, pojedinosti potraZite u shemi oZi¢enja ove jedinice. Dijelovi su oznaceni arapskim brojevima

u rastu¢em poretku za svaki dio i u donjem pregledu prikazani sa simbolom "*" u kodnoj oznaci dijela.

a AUTOMATSKI OSIGURAC D ZASTITNO UZEMLJENJE

—— PRIKLJUCCI @ ZASTITNO UZEMLJENJE (VIJAK)
——— , D» PRIKLJUCNICA @ ISPRAVLJAC
L UZEMLJENJE —-)— PRIKLJUCNICA RELEJA
o ] W TERENSKO OZICENJE I%‘ PRIKLJUCNICA KRATKOG SPOJA
—+—F OSIGURAC —O— STEZALJKA
ﬁ UNUTARNJA JEDINICA (117 PRIKLJUCNA TRAKA

INDOOR

._’D‘_ VANJSKA JEDINICA O e PRITEZNICA ZA ZICE
OUTDOOR

BLK : CRNA GRN : ZELENA PNK : RUZICASTA WHT : BIJELA

BLU : PLAVA GRY : SIVA PRP, PPL :  GRIMIZNA YLW @ ZUTA

BRN : SMEDPA ORG : NARANCASTA RED : CRVENA
AP TISKANA PLOCICA PS UKLJUCIVANJE ELEKTRICNOG NAPAJANJA
BS* TIPKALO UKLJUCENO/ISKLJUCENO, SKLOPKA RADA PTC* PTC TERMISTOR
BZ H‘O ZUJALO Q* BIPOLARNI TRANZISTOR S IZOLIRANOM
c © KONDENZATOR UPRAVLJACKOM ELEKTRODOM (IGBT)
AC*, CN¥, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  PRIKLJUCAK, PRIKLJUCNICA Q*DI STRUJNI ZASTITNI PREKIDAC - FID

HR*, MR*_A, MR*_B, $*, U, V, Q'L ZASTITA OD PREOPTERECENJA
W, X*A, K*R_* Q™M TERMO-SKLOPKA

D*, V*D DIODA R* OTPORNIK

DB* DIODNI MOST RT TERMISTOR

DS* DIP SKLOPKA RC PRIJEMNIK

E*H © GRWAC s'C PREKIDAC OGRANICENJA

F*U, FU* (ZAKARAKTERISTIKE, :  OSIGURAC S PREKIDAC S PLOVKOM

POGLEDAJTE TISKANU S*NPH OSJETNIK TLAKA (VISOKOG)

PLOCICU U VASOJ JEDINICI) S*NPL OSJETNIK TLAKA (NISKOG)

FG* PRIKLJUCNICA (UZEMLJENJE OKVIRA) S*PH, HPS* TLACNA SKLOPKA (VISOKI)

H* KABELSKI SVEZANJ S*PL TLACNA SKLOPKA (NISKI)

H*P, LED*, VL UPRAVLJACKO SVJETLO, SVJETLECA DIODA ST TERMOSTAT

HAP SVJETLECA DIODA (PRIKAZ RADA-ZELENO) S*RH OSJETNIK VLAGE
VISOKI NAPON VISOKI NAPON S*W, SW* SKLOPKA ZA UKLJUCIVANJE

IES OSJETNIK INTELLIGENT EYE SA*, F1S ODVODNIK PRENAPONA

IPM* PAMETNI MODUL NAPAJANJA SR*, WLU PRIJEMNIK SIGNALA
K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETSKI RELEJ ss* SKLOPKA ZA ODABIR
L FAZA LIM PLOCICA UCVRSCENJA REDNE STEZALJKE
L ZAVOUNICA TR TRANSFORMATOR
L'R REAKTOR TC, TRC ODASILJIAC
M KORACNI MOTOR V¥ RV VARISTOR
M*C MOTOR KOMPRESORA V*R DIODNI MOST
M*F MOTOR VENTILATORA WRC BEZICNI DALJINSKI UPRAVLJAC
M*P MOTOR ODVODNE PUMPE X* STEZALJKA
M*S MOTOR NJIHANJA LAMELA X*M REDNA STEZALJKA (BLOK)
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETSKI RELEJ YE ZAVOJNICA ELEKTRONICKOG EKSPANZIONOG
N NEUTRALNA (NULA) VENTILA
n=*, N=* BROJ PROLAZA KROZ FERITNU JEZGRU Y'R, Y*S SVITAK PREKRETNOG
PAM MODULACIJAAMPLITUDOM PULSA ELEKTROMAGNETSKOG VENTILA
PCB* TISKANA PLOCICA zC FERITNA JEZGRA
PM* MODUL NAPAJANJA ZF, Z°F FILTAR SUMA

FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN Prirugnik za postavljanje
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